LABORATORIO DE ANALISIS QUiIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

INFORME DE ANALISIS

_ PéginaiN": 1

' NUMERO DE ANALISIS:
' NOMBRE DEL CLIENTE:

" DOMICILIO:

| LOCALIDAD:
TELEFONO:
|

068084

EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
C/ARAPILES 14

MADRID

91 75811860

DATOS DE LA MUESTRA

| LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
CALA MAGRANER 10 POU SON JOSEP DABAIX 11/03/05 9.30

| TIPO DE MUESTRA:

| FECHA DE RECOGIDA:
FECHA INICIAL DE ANALISIS:

11/03/05
11/03/05

FECHA DE RECEPCION:
FECHA FINAL DE ANALISIS: 18/03/05

11/03/05

\F
i

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS

VALOR ANALISIS

6595

MARGEN TOLERADO |

4

“PH 7.42 " *
| CONDUCTIVIDAD ELECTRICA 400 psiom () 2500 psiem ()
mAMi(B - <0.05 mg/l (%) 0.5 ma/l (*)

NITRITOS - <0.05 ma/l| 0.1/0.5RED mg/l
l‘ NITRATOS 27.8 ~ mal! 0 mall|
CLORUROS . ) 12053 mg/l (*) 250 mgh ()|
SULFATOS N 2645  mall (] 250 mg/l () |
BICARBONATOS : 390.4 mg/l (%) - mg/l (%)
DUREZA TOTAL | 7 820mg/l CO3Ca () - mgl CO3Ca () |
| CALCIO - B 176.3  mg/l Ca(*) - mgl Ca{*)ﬂi
| MAGNESIO - - T a2 maimge) ~ mgiMg() |
% sSoDIO ) o 6861  mg/lNa () 200 mg/Na()
“POTASIO - ) 241 mglKe)

A =

(*y PARAMETROS INDICADORES

- ma/l @

C/ Gremio Carpinteros, 24 - 07009 Palma de Mallorca - Tel.: 971 432 229 - Fax: 971 432 786 - e-mail: info @ quimiotest.com
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QII.IMIO te 5 t LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS
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Péginaﬁ‘: 2 ‘

INFORME DE ANALISIS

NUMERQO DE ANALISIS; 088084 ‘
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A ‘

DOMICILIO: C/ARAPILES, 14
| LOCALIDAD: MADRID
i TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA
LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO

TIPO DE MUESTRA: CALA MAGRANER 10 POU SON JOSEP DABAIX 11/03/05 9.30 ;
| FECHA DE RECOQGIDA: 11/03/05 FECHA DE RECEPCION: 11/03/05 |

FECHA INICIAL DE ANALISIS: 11/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 16/03/05

BASE DE LA CATALOGACION:
R.D. 140/2003

NOTA:

FIRMA DELDIRECTOR TECNICO FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO
Palma a 21/03/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fé de la muestra recogida y analizada.
Prohibida la reproduccion parcial de este informe sin ¢l consentimiento por escrito del laboratorio
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Q'I.I.IMIO 2/ tes t LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

INFORME DE ANALISIS Pagina N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 088088
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A

DOMICILIO: C/ARAPILES, 14 |
LOCALIDAD: MADRID l
TELEFONO: 91 7581160 |

DATOS DE LA MUESTRA |
| LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO |

. TIPO DE MUESTRA: CALA MAGRANER 12 POU 11/03/05 11.30 H
- FECHA DE RECOGIDA: 11/03/05 FECHA DE RECEPCION: 11/03/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 11/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 16/03/05
{7 - ME;O DEL AI@LISB - |
| - _P;E-?_AW;E-TROSTMDBS VALOR ANAUSIS MAR(;L'-‘TN TOLERADB__
!7p|_| 7 - - .. T 6595 ()
SO R TR | as10 uslem()| 2500 wSkm ()
AMONIO - <0.05 mal ()| 05 man()
'NITRITOS - <0.05 “mg/l| 0.1/05RED mgi |
NITRATOS o 13.6 mg/! 50  mgl |
'CLORUROS T a7 ma/l () 250 ma/l () |
SULFATOS - 183.0 mall () 25 mgi ()
 BICARBONATOS - %O med()] o~ mgl()
‘FBU REZA TOTA_[_-_- - 800ng?| CbSéa ") e mg/l COSCa_(;!
CALCIO 7 1523 mg/iCal) R —y
' MAGNESIO - | 1024 mgimge)| mg/i Mg() |
"sobio 7 - 7916 mgiNa()| 200  mgiNa()|
POTASIO - - 245 mg/lK() - mgl Rﬂ AELI
LL(:)_#A—RAETEO__S_I_NEFA[WS o } - - o - | e
é:‘o“msr u,,,o?‘%
App[Qé
Bt
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Q‘IIIMIO te 5 t LABORATORIO DE ANALISIS QUiMICOS Y MICROBIOLOGICOS

INFORME DE ANALISIS Pagina N 2

NUMEROQ DE ANALISIS: 068088
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A

DOMICILIO: C/ARAPILES, 14
|

LOCALIDAD: MADRID
| TELEFONO: 91 7581180

DATOS DE LA MUESTRA
LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: ENEL LABORATORIO

| TIPO DE MUESTRA: CALA MAGRANER 12 POU 11/03/05 11.30 H
| FECHA DE RECOGIDA: 11/03/05 FECHA DE RECEPCION: 11/03/05

| FECHA INICIAL DE ANALISIS: 11/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 16/03/05

BASE DE LA CATALOGACION:
R.D. 140/2003

NOTA:

(0] FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO
Palma a 21/03/05

FIRMA DEL DIRECTOR TEC

NOTA: El anterior dictamen solo da {é de la muestra recogida y analizada
Prohibida la reproduccion parcial de este informe sin el consentimiento por eserito del laboratorio
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QII.IMIO t e S t LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

INFORME DE ANALISIS Pagina N 1
NUMERO DE ANALISIS; 068089
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES, 14 ‘
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160
DATOS DE LA MUESTRA
LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: CALA MAGRANER 11 LLACUNA 11/03/05 11.00
FECHA DE RECOGIDA: 11/03/06 FECHA DE RECEPCION:  11/03/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS:  11/03/06 FECHA FINAL DE ANALISIS: 23/03/05
RESULTADO DEL ANALISIS
. Do -
PARAMETROS ANALIZADOS VALOR ANALISIS = MARGEN TOLERADO
pH o 8.51 " 6595 I3
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA 7 39900 pS/em () 2500 uSiem ()
AMONIO - e mg/()| 05 mgWJ
NITRITOS - <0.05 mgl| 0.1/0.5RED  mg/l
'NITRATOS - ol 1.2 ma/l 50 gl |
| CLORUROS : 16307 mgf )| 250  moN ()
' SULFATOS 2158 moll ()| 250 moll () |
r - | o o
| BICARBONATOS 1342 mgl() - mo ()|
DUREZA TOTAL 5250ng/ CO3Ca ()| mg/l CO3Ca (*)1‘
_C_ATC]O - 420.8- 'rﬁa’(:a(*) - mg/l CHF)_“
MAGNESIO ) B 1024 mgiMg() o mgiMg()
' soDIO a ' 93436  mg/l Na (") 200 mg/iNa ()
POTASIO 2425 mgll K() - A=
FOSFATOS <0.02 ma/l - mg/| J %E(;ié‘éﬁf:ﬂéé
RESIDUO SECO A 105 °C 32198 mgl - MO e,
S S e — - | & "‘E‘
 NITROGENO KJELDAHL 2.1 mg/ 1 mgl|  § mu
| — — --L- ——— + = q,%oe 10‘\4*
SOLIDOS EN SUSPENSION \ 27.0 mgA - mg/l |
| CLOROFILA A 5.8 mg/m3
|, e Ee— L = — = e sl e it TR D e ) TR i
(*) PARAMETROS INDICADORES
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=/ t E'S t LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS
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INFORME DE ANALISIS Pagina N 2
~ NUMERO DE ANALISIS: 068089
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIC: C/ARAPILES, 14
LOCALIDAD: MADRID
’ TELEFONO: 91 7581160
\ DATOS DE LA MUESTRA
|
\ LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
. TIPO DE MUESTRA: CALA MAGRANER 11 LLACUNA 11/03/05 11.00
FECHA DE RECOGIDA: 11/03/05 FECHA DE RECEPCION: 11/03/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 11/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 23/03/05
BASE DE LA CATALOGACION:
R.D. 140/2003
NOTA:
FIRMA DE¥ DIREGTOR TECNI FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 23/03/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fé de la muestra recogida y analizada,
Prohibida la reproduccion parcial de este mforme sin el consentimiento por eserito del laboratorio
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