LABORATORIO DE ANALISIS QUiIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

]

INFORME DE ANALISIS Pagina N°: 1 |

NUMERO DE ANALISIS: 068085

' NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S A
|

| DOMICILIC: C/ARAPILES, 14
' LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

|

DATOS DE LA MUESTRA ‘
|

|

|

|

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO

| TIPO DE MUESTRA: NALI 13 SINIA 1 11/03/05 13.30 H
I FECHA DE RECOGIDA: 11/03/05 FECHA DE RECEPCION: 11/03/05

| FECHA INICIAL DE ANALISIS;  11/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 16/03/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS VALOR ANALISIS | MARGEN TOLERADO |
PH o - - o 7.97 ) 6595 ™|
" CONDUGTIVIDAD ELECTRICA 4350 pSlom ()| 2500 uSfem ()
i AMONIO o . <0.05 mgl ()| 05 malt () |
g TS . ]
- NITRITOS <0.05 mg/l | 0.1/0.5RED mg/l
NITRATOS ) <t mgl 50 g
CLORUROS o - 162 mgh() 250 mon()
SULFATOS S e man0) 2% gl ()
BICARBONATOS as8 mol(y - mail ()
DUREZATOTAL | ssomgicoscary] - mgicosca().
| CALCIO 7 S 19024 mghCa(y| = - engll Ga(* |
‘% MAGNESIO ' - | ers manmg)| ——
" SoDIo ' | 698.9  mg/l Na () 200 mgiNa()|
E’f@f’o e e = AELI
(*) PARAMETROS INDICADORES = . |
)
Applus®
sk
C/ Gremio Carpinteros, 24 - 07009 Palma de Mallorca - Tel.: 971 432 229 - Fax: 971 432 786 - e-mail: info@ quimiotest.com ACR"‘“’

Autorizacién Sanitaria N? 16939. Empresa Autorizada para la formacién Higiénico-Sanitaria con N® REFIB-00003



LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

INFORME DE ANALISIS Pagina N° 2

NUMERO DE ANALISIS: 068085
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S A

DOMICILIO: C/ARAPILES, 14
LOCALIDAD: MADRID ;
TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA
- LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO

TIPO DE MUESTRA: NALI 13 SINIA 1 11/03/05 13.30 H
FECHA DE RECOGIDA: 11/03/05 FECHA DE RECEPCION: 11/03/05

FECHA INICIAL DE ANALISIS: 11/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 18/03/05 |

BASE DE LA CATALCGACION:
R.D. 140/2003

NOTA:

+

FIRMA DEL DIRECTOR TECNIC FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 21/03/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fé de la muestra recogida v analizada.
Prohibida la reproduccion parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio

AELI

ASOCIACION
ESPANOLA DE
LABORATORIOS
INDEPENDIENTES

Appl'l‘.i"s-@

’ l“SDEDm
EC-0839/02
Cartification
Tvcg::lt:qriml
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LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

==

INFORME DE ANALISIS

Pagina N°: 1

NUMERO DE ANALISIS:
NOMBRE DEL CLIENTE:

DOMICILIO:
LOCALIDAD:

TELEFONO:

068087

EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
C/ARAPILES, 14

MADRID

91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO

| TIPO DE MUESTRA:
FECHA DE RECOGIDA:

PARAMETROS ANALIZADOS

PH

| CONDUCTIVIDAD ELECTRICA

lAMOMé
NITRITOS
NITRATOS
CLORUROS

| SULFATOS
|

\mCARBONATos
{DUREZATOTAL

| CALCIO

 MAGNESIO
SODIO
POTASIO

(*) PARAMETROS INDICADORES .

FONT DE NALIS 14 SINIA 2
11/03/05
11/03/05

RESULTADO DEL ANALISIS

FECHA DE RECEPCION:
FECHA FINAL DE ANALISIS: 23/03/05

11/03/05

:/ALOR ANALISIS MARGEN TOLERADO_"

B | 7er 9 6595 * |
. 5240 wSkem () 2500 uSiem ()

o T <05 mgn() 05 7{1@(?)7‘
- <0.05  mgl 01/0.5RED mg/l |
<1 g 50 ﬁ:nglIJ;

- 1630.7 moll ()| 250 mal () J
- 187.0 mgl ()| 250 Cmgh ()
- 378.2 moll (*) - mg/l ()

© 1000mg/l CO3Ca (*) . mg/lcOo3Ca ()

S 2325 mgl Ca(")| ] ma/l Ca(*)
- 1024 mgiMg()| = ma! Mg(*f)'i
- " 7949 mgliNa() 200 mg/l Na (%)

a T 115 mankey| - mgh K|

C/ Gremio Carpinteros, 24 - 07009 Palma de Mallorca - Tel.: 971 432 229 - Fax: 971 432 786 - e-mail: info @ quimiotest.com
Autorizacion Sanitaria N2 16939. Empresa Autorizada para la formacion Higienico-Sanitaria con N® REFIB-00003

1

AELI

ASOCIACION
ESPANOLA DE
LABORATORIOS
INDEPENDIENTES

Applus”

IS0 8001
EC-0839/02

Certification
Technological

ACREDITADO POR ENAC



QI.IIMIO : t eS t LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

' INFORNME DE ANALISIS Pagina N°: 2

' NUMERO DE ANALISIS: 068087
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S A

" DOMICILIO: CIARAPILES 14
| LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

| DATOS DE LA MUESTRA
LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO

TIPO DE MUESTRA: FONT DE NALIS 14 SINIA 2
. FECHA DE RECOGIDA: 11/03/05 FECHA DE RECEPCION: 11/03/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 11/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 23/03/05

BASE DE LA CATALOGACION:

Palma a 23/03/05

NOTA:

NOTA: El anterior dictamen solo da fé de la muestra recogida v analizada.
Prohibida la reproduccion parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio

C/ Gremio Carpinteros, 24 - 07009 Palma de Mallorca - Tel.: 971 432 229 - Fax: 971 432 786 - e-mail: info@ quimiotest.com
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INFORME DE ANALISIS Pagina N 1

NUMERO DE ANALISIS: 068088
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A

DOMICILIO: C/ARAPILES, 14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA
LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABCRATORIO

TIPO DE MUESTRA: FONT NALIS 15 ZONA HUMIDA GENTRE 11/03/05
FECHA DE RECOGIDA: 11/03/05 FECHA DE RECEPCION: 11/03/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 11/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 23/03/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS VALOR ANALISIS =~ MARGEN TOLERADO |
PH 8.1 " ' 6.5-9.5 * '
| CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | 47000 pstom ()| 2500 uS/om () |
" AMONIO ] 025  mgi() 05 ——
NITRITOS ' T «05  mgl 0105RED mg!
NITRATOS I 62.2 mall| 50 mgl
' CLORUROS ‘ 18788.5 mgll (*)4‘ 250 mg/l ()
SULFATOS ’ L 2622 mgl () 250 ma/l ()
BICARBONATOS 1008 mgn() - gl (4
DUREZA TOTAL I 5950mg/l CO3Ca () - mg/l CO3Ca (%)
CALCIO | sota mgncar) - mgicar)
MAGNESIO ' [ 11459  mg Mg(*): s mg/l Mg(") |
| SODIO : | 118033  mgiNa (] 200 ma/l Na () |
POTASIO 4189 molK() - T ~T
FOSEATOS <0.02 mg/l . mg/i ?55%%%%%
RESIDUO SECO A 105 °C | 38005 mgil : mg/
NITROGENO KJELDAHL ' 0.7 mg : mg/
SOLIDOS EN SUSPENSION - ) mg | : mgt o
CLOROFILA A ' 49.0 — N vep—
(*) PARAMETROS INDICADORES * . ‘

A'[:plus@

MEAESA CERT
1509001
EC-0835/02

Certification
Technolagical
ter

ACREDITADO POR ENAC
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LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

INFORME DE ANALISIS Pagina N°: 2

NUMERO DE ANALISIS: 068088
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A

DOMICILIO: C/ARAPILES 14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA
LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO

TIPO DE MUESTRA: FONT NALIS 15 ZONA HUMIDA CENTRE 11/03/05
FECHA DE RECOGIDA: 11/03/05 FECHA DE RECEPCION: 11/03/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 11/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 23/03/05

BASE DE LA CATALOGACION:
R.D. 140/2003

NOTA:

FIRMA DEL. CNICO FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO
Palma a 23/03/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fé de la muestra recogida v anahzada,
Prohibida la reproduceién parcial de este informe sin el consentimiento por cserita del laboratorio

AELI

ASOCIACION
ESPANOLA DE
LABORATORIDS
INDEPENDIENTES

Arplus®

1S0 9001
EC-0829/02

Cer tificatian
Technalogical
Conter
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